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Levée d'alerte sanitaire eau potable

ARS-DT73-TRANSFERTS-LABO <ARS-DT73-TRANSFERTS-LABO®@ars.sante.fr>

lundi 6 septembre 2021 & 12:18

A : syndicat.eau.thiers@wanadoo.fr , franck.siaep@orange.fr

Cc : mairiedentremontlevieux@wanadoo.fr , Katia (ARS-ARA/DTARS-73/POLE SANTE PUBLIQUE) , Jean-

Frangois (ARS-ARA/DTARS-73/POLE SANTE PUBLIQUE)

@ vous avez transféré ce message
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Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint une levée d'alerte sanitaire sur votre réseau d’eau potable suite a la conformité de

Fanalyse effectuée le 3/09/2021.

Cordialement,

Fabienne MONNIER

Gestionnaire cellule eaux

Délégation départementale de la Savoie

Service santé-environnement
04 69 85 52 93

241 rue Garibaldi

CS 93383 — 69418 Lyon cedex 03

04 7234 74 00
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante. fr
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Les ministéres sociaux agissent pour un développement durable.

Préservons I'environnement : n'imprimons que si nécessaire !
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Liberté + Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE SAVOIE

Chambéry, le lundi 06 septembre 2021

Le Préfet

Affaire suivie par :
La délégation départementale de 'ARS Auvergne-Rhéne-Alpes a
Service Environnement-Santé

MAIRIE DE ENTREMONT LE VIEUX

mairiedentremontlevieux@wanadoo. fr
SYNDICAT DU THIERS

syndicat.eau thiers@wanadoo.fr; franck.siaep@orange.fr

Courriel :
ars-di73-transferts-labo@ars.sante.fr
Tél : 04 72 34 74 00

Fax : 04 72 34 74 00

Réf. 2021- 170 /ES/ Alerte / EDCH

Technicien responsable du secteur : JF FRANCONY 04 69 85 52 44

INFORMATION DU RETOUR AU RESPECT DES NORMES DE QUALITE

Dans le cadre du contrle sanitaire des eaux destinées a la consommation humaine mandaté par mes services,
le laboratoire SAVOIE LABO, m'a tait part des résultats d'analyse présentés ci-dessous :

|Insta||ation : |UDI n°002092 / ENTREMT LE VX STATION GRANIER
l'Point de surveillance : |n°0000002220 / STATION DU GRANIER - ABONNE

Résultats de I'analyse

Date de Escherichia coli Entérocoques
prélevement (ufc/100 ml) (ufc/100 ml)
03/09/2021 0 0
Limite de qualité : 0 0

Ces résultats montrent que la qualité des eaux distribuées est & nouveau conforme aux normes pour les parameétres

mesureés.
Le Préfet de Savoie et par délégation
Pour le directeur général et par délégation,
L'Ingénieur du Génie Sanitaire
Albane BEAUPOIL
Siége | Délégation départementale de Savoie
241 rue Garibaldi - CS 93383 | 94 Bd de Bellevue - CS 80013 h | to.f
69418 Lyon Cedex 03 73018 Chambéry Cedex www.ars.auvergne-rhone-a pes.sante.ir



